LABORATORIO ANALISI CHIMICO FISICO MICROBIOLOGICO

www.pluriacque.it
[RAPPORTO DI PROVA

N | RA4/Aeen

LABORATORIO INTERNO Mod. PG 75/8 - £4.02

del 02/07/2014

Committente CONSORZIO VELIA localita Piono della rocca
84060 Prignano Cilento SA
Descrizione compione Acqua superficiale
Dofa prelieve 18/6/14 Controllo a(oéu.x Luogo prelievo Prignano Cilento
superficiale
Ora prelievo 9,30 Codice Diga Alento (sotto cappella) presa 112,50 m.l.s
Rif. fegislative D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. (") Reparto
Dota accettazione 18/6/14 Procedura di compionamento APAT IRSA (NR
Registro accettozione 621 Note particolari campionamento
Dota inizio prova 18/06/2014 Piano di compionomento -
Data fine prove 01/07/2014 Prelevato dal Commitfente
[Re] W | rpamosn
D. T;Ti ;;;;;06 Metedo onalitico l::i'::: - - Riseliate U Note
pH APAT CNR IRSA - 8,3
Colore APAT (NR IRSA diluizigne non perc.1/20
Odore APAT CNR IRSA - non molesto
Materiali grossolani APAT CNR IRSA - assenti
Solidi sospesi tofali APAT (NR IRSA mg/l 3
BOD; APAT CNR IRSA mg/l 0y - - 23
(0D APAT CNR IRSA mg/tly; | - - 50
Cionuri INTERNO mg/l | - 0,0
Conducibilita APAT CNR IRSA pS/cm 418 -
Solfati APAT CNR IRSA mg/| 17 -
Cloruri APAT (NR IRSA mg/| 13 -
Fluoruri APAT CHR IRSA | mg/l 0,2
Fosforo fotale APKT CNR IRSA L mg/ < 0,00
Cadmio EPA 200.8 1994 mg/l - < 0,001 -
Cromeo Vi APAT CNR IRSA mg/k - - < 0,025 - :
Ferre EPA 200.8 1994 mg/ - ‘ - 8,4 -
Mangonese EPA 27008 1994 mg/l B 0,05 i -
Mercurio EPA 200.8 1997 mg/} < 0,001
[Nichel EPA 200.8 1994 mg/| < 0,00
Piombe EPA 200.8 1994 mg/| < 0,01
[Rame EPA 200.8 1994 mg/ 0,0
Selenio EPA 200.8 1994 mg/| < 0,001
Stagno EPA 200.8 1994 mg/| <0,01
| Zinco i EPA 200.8 1994 mg/| <0,01
Azoto ammoniacale NH, APAT CNR IRSA mg/I 0,18
Azoto nitroso APAT CNR IRSA mg/| <0,02
Azoto nitrico APAT CNR IRSA | mg/l <l
Tensioattivi fotoli APAT CNR IRSA | mg/l <0,25
|Batteri rmia37° APAT CNR'IRSA UFE/I00 ml |
[Streptococchi fecali APAT CNR IRSA UFE/I00 ml; | -
ﬁEsehmiéeh:fa coli APAT CNR IRSA UFC/100 mi 0

= Limite: non: previsto e/o vafore non: deferminato. | risultati onalitici de

el presente rapporto: sit riferiscono unicomente af campione sottoposto  provat.

[l presente: rapporto puo essere riprodotto; liberamente: doll richiedente solo nella: sua: totalitd; una: riproduzione porziale deve essere aulorizzata: per iscritto..
U = incertezza estesa: com probabilita del 95%; espressa con la: stessw: unita: dii misura del risultato ottenuto, ossociotw of risultate dello prova: calcolata: con fattore diicopertura k =

2; per le prove microbiefogiche, intervalle difiducio al livello diiprobabilita del 95%.

+ = separazione estremi dell'intervallo di fidudio y
() DiLgs. 152/2006 e successive modifiche e imegrozioni
I Direttore: di Eébormmio
It Respnnsubde dmRep 'L (hnm(o Fisico

Pluriacque s.c.p.a. loc. Piano della Rocca « 84060 PRTG’NAN@ CILENTO SA » Q& 09

(**) Prowa: eseguito: do: [aboratorio: esterno:
| RP'=: Rapporto: di Prove
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LABORATORIO INTERNO

[RAPPORTO DI PROVA N[ R14/a0622

Mod. PG 75/8 - Ed.02 del 02/07/2014

Committente

CONSORZIO VELIA localita Piano della rocca
84060 Prignano Cilento SA

Acqua superficiale

Descrizione campione
; acqua .
Data prelievo 18/6/14 Controllo - Luogo prelievo Ascea
superficiale
Ora prelievo 10,25 Codice Idrante Vasca G1 N°756 loc. Triangolo Rosso
Rif. legislativo D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. (") Reparto
Data accettazione 18/6/14 Procedura di campionamento APAT IRSA CNR
Registro accettazione 622 Note particolari campionamento
Data inizio prova 18/06/2014 Piano di campionamento -
Data fine prova 01/07/2014 Prelevato dal Committente
[rP] [ R14/a0622
D. l:;;ne]:;;);g% Metodo analitico l;:‘:zr:] Risultato U Note
pH APAT (NR IRSA - 8,2
Colore APAT CNR IRSA diluizione non perc.1/20
Odore APAT CNR IRSA non molesto
Materiali grossoluni APAT (NR IRSA - assenti
Solidi sospesi totali APAT (NR IRSA mg/! - - |
BOD; APAT CNR IRSA mg/! 0 - - 37
(0D APAT (NR IRSA mg/! 0, - . 80
Cianuri INTERNO mg/! - - 0,0
Conducibilita APAT (NR IRSA pS/cm - - 415
Solfati APAT CNR IRSA mg/ - - 17
Cloruri APAT CNR IRSA mg/| - - 12
Fluoruri APAT CNR IRSA mg/| - - 0,2
Fosforo totale APAT CNR IRSA mg/| - - < 0,01
Cadmio EPA 200.8 1994 mg/! - - < 0,001
Cromo VI APAT CNR IRSA mg/! - - < 0,025
Ferro EPA 200.8 1994 mg/| - - 0,4
Manganese EPA 200.8 1994 mg/| - - 0,01
Mercurio EPA 200.8 1997 mg/! - - < 0,001
Nichel EPA 200.8 1994 mg/! - - <0,01
Piombo EPA 200.8 1994 mg/| - - < 0,01
Rame EPA 200.8 1994 mg/| - - 0,0
Selenio EPA200.8 1994 mg/| - - < 0,001
Stagno EPA 200.8 1994 mg/| - - <0,01
Zinco EPA 200.8 1994 mg/| - - <0,01
Azoto ammoniacale NH, APAT CNR IRSA mg/| - - 0,2
Azoto nitroso APAT CNR IRSA mg/| - - < 0,02
Azoto nitrico APAT CNR IRSA mg/! - - <1
Tensioattivi totali APAT CNR IRSA mg/| - - <0,25
Batteri Coliformi a 37° ( APAT CNR IRSA UFC/100 ml -
Streptococchi fecali APAT CNR IRSA UFC/100 ml - - -
Escherichia coli APAT CNR IRSA UFC/100 ml - - 500

- = Limite non previsto e/o valore non determinato. |

Il presente rapporto pud essere riprodotto liberamente dal richiedente

U = incertezza estesa con probabilitd del 95%, espressa con la stesso

2; per le prove microbiologiche, intervallo di fiducia al livello di probab
= separazione estremi dell'intervallo di fiducia

(") D.Lgs. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni

Pluriacque s.c.p.a. loc. Piano della Rocca « 84060 PR[GNMO'C]LENTO SA » @E 0

Cap. Soc. € 300.000,00i.v. »

risultati analitici del presente rapporto si riferiscono unicamente al campione sottoposto a prova.
solo nella sua fotalitd; una riproduzione parziale deve essere outorizzata per iscritto.
unitd di misura del risultato ottenuto, associata al risultato della prova calcolata con fattore di copertura k =
ilita del 95%.

(**) Prova eseguita da laboratorio esterno
R P = Rapporto di Prova
Il Direttore di Juhorutorio

Il Responsabile di
f°_ ‘éﬁ‘ﬁ ,.

R.EA.di Salerno n° 330723 s Cod. Fisc.e P. IVA 03925990651
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IRAPPORTD DI PROVA N°® | R/14/A0637
LABORATORIO INTERNO Mod. PG 75/8 - Ed.02 del 30/06/2014
Committente CONSORZIO VELIA localitd Piano della rocca

84060 Prignano Cilento SA
Descrizione campione Acqua superficiale
Data prelievo 19/6/14 Controllo sup[:rz?c?ule Luogo prelievo Ascea
Ora prelievo - Codice Vasca G1 N°756 loc. Triangolo Rosso
Rif. legislativo D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. (") Reparto
Data accettozione 19/6/14 Procedura di compionamento APAT IRSA CNR
Registro accettazione 637 Note particolari campionamento
Data inizio prova 19/06/2014 Piano di campionamento -
Data fine prova 30/06/2014 Prelevato dal Committente
[RP| N | w/14/A0637
D. P:;:ne];t/z;;oé Metodo analitico l:;::f:' - - Risultato U Note

Batteri Coliformi a 37° C APAT (NR IRSA UFE/100 ml
Streptococchi fecali APAT CNR IRSA UFC/100 ml
Escherichia coli APAT (NR IRSA UFC/100 ml . - 5 -

- = Limite non previsto e/o valore non determinato. I risultati analitici del presente rapporto si riferiscono unicamente al campione sottoposto a prova.

Il presente rapporto pud essere riprodotto liberamente dal richiedente solo nella sua totalitd; una riproduzione parziale deve essere autorizzata per isritto.
U = incertezza estesa con probabilitd del 95%, espressa con la stessa unitd di misura del risultato ottenuto, associata al risultato della prova calcolata con fattore di copertura k = 2
(**) Prova esequita da laboratorio esterno

R P = Rapporto di Prova

7

=+ = separazione estremi dell'intervallo di fiducia
(") D.Lgs. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni

I Direttore di chborumrio

Il Responsahlle’ﬂl kep}  Chimi

Do Stefn
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