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[RAPPORTO DI PROVA

N° | R/16/A0634

LABORATORIO INTERNO Mod. PG 75/8 - Ed.02 del 08/08/2016
Committente CONSORZIO VELIA localitd Piano della rocca
84060 Prignano Cilanto SA
Descrizione compione Acqua superficiale
Dato prelievo /1116 Controllo supz(rqﬁu[':ule Luogo prelievo Asten
Ora prelievo 9,45 (odice Vosca G1 loc. Bosco Stampello
Rif. legislativo D. Lgs. 152/2006 ¢ s.m.i. (") Reparto
Dato accettozione 27/7/16 Procedura di compionamento APAT IRSA CHR
Registro acceltazione 634 Note particolari compionomento -
Data inizio prove 27/07/2016 Piano di campionamento -
Data fine prova 01/08/2016 Prelevato dol Committente
[RP[ N T rpie/mo63e
D. T::nel ;;,?;;[16 HMetodo analitico LE':E{T Risultato U Note

H APAT CHR IRSA 8,1
Colore APAT (NR IRSA d'viziong - non perc.1/20
Odore APAT CNR IRSA non molesto
Moteriali grossolani APAT (R IRSA - assenti
Solidi sospesi totali APAT CHR IRSA my/| 2
BODS APAT (NR IRSA mg/1 0, 13 -
(0D APAT CHR IRSA mg/10; 28 -
Solfati APAT (R IRSA mg/] 21
Cloruri APAT (HR IRSA my/| 13
Fluoruri APAT CNR IRSA mg/l 0,1
Fosforo totale APAT CHR IRSA my/| < 0,05
Ferro EPA 200.8 1994 mg/| - 0,07
Manganese EPA 200.8 1994 mg/| 0,01
Azoto ammoniocale NH4 APAT CNR IRSA mg/| - 0,2 -
Azoto nitroso APAT CHR IRSA my/| <0,02 -
Azoto nitrico APAT (NR IRSA mg/| <] -
Tensioattivi fotali APAT CHR IRSA mg/| - <40,25
Botteri Coliformi a 37° ( APAT (R IRSA UFC/100 ml - 120
Streptacocchi fecali APAT CHR IRSA LFC/100 m 90
Escherichia coli APAT (NR IRSA UFC/100 mi 87

- = Limite non previsto e/o valore non determinato.

Il presente rapporto pud essere riprodotto liberamente dal richiedente
U = incertezza estesa con probubilita del 95%, espressa con la stesso unitd di misura del risultato oftenuto,

I risultati analitici del presente rapporto si riferiscono unicamente al campione soltoposto o provo.

per le prove micrabiologiche, intervallo di fiducia ol livello di probabilita del 95%.

< = seporazione estremi dell'intervallo di fiducia
(") D.Lgs. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni

Pluriacque s.c.p.a. loc. Piano della Rocca
Cap. Soc. € 300.000,00 i.v.

{**) Prova eseguita da lohoratorio esterno

R P = Rapporto di Prova
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solo nella sva totalitd; una riproduzione parziale deve essere autarizzata per iscritto,
associoto ol risultato della prova calcolata con foltore di coperfura k = 2,
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LABORATORIO ANALISI CHIMICO FISICO MICROBIOLOGICO
wwwe.pluriacque.it

LABORATORIO INTERNO

[RAPPORTO DI PROVA

N° | Rp6/A063s

Mod. PG 75/8 - £4.02

del 08/08/2016

Committente

CONSORZI0 VELIA localitd Piano della rocca

84060 Prignana Cilento SA

Descrizione campione

Acquo superficiole

Data prelievo 2711116 Controllo suptrc:iutii]ale Luogo prelievo Prignano Cilento
Ora prelievo 10,35 Codice Digo Alento (sotto cappelln)
Rif. legislativo D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. (") Reparto
Doto accettazions 271116 Procedura di campionamento APAT IRSA CHR
Registro occettazione 635 Note particoluri campionomento
Data inizio prova 27/07/2016 Piano di compionamento -
Data fine prova 01/08/2016 Prelevato dol Committente
[RP] v T wjrejacess
D. PLI;;ne] ;;;gg 6 Metodo analitico l:;:s{:‘ Risultoto u Note
H APAT CHR IRSA - 81
Colore APAT CHR IRSA dluizione non perc.1/20 -
Odore APAT CHR IRSA non molesto
Materiali grossoloni APAT CHR IRSA - assenli
Solidi sospesi totali APAT (HR IRSA mg/| - 1
BODS APAT CHR IRSA mg/1 0, - 8
(0D APAT CNR IRSA mg/10; 18
Solfati APAT CHR IRSA mg/ 21
Cloruri APAT CNR IRSA mg/l 13
Fluoruri APAT (R IRSA my/1 - 0,1
Fosforo totale APAT (NR IRSA ma/l < 0,05
Ferro EPA 200.8 1994 mg/| - 0,09
Manganese EPA 200.8 1994 mg/| 0,03
Azoto ammoniocale NH4 APAT CNR IRSA mg/| 0,2
Azoto nitroso APAT CHR [RSA mg/| < 0,02
Azoto nitrico APAT (NR IRSA mo/| <]
Tensioattivi totali APAT CNR IRSA mg/| <025
Batteri Coliformi a 37° ( APAT CHR IRSA UFC/100 ml 20
Streptococchi fecali APAT CNR IRSA UFC/100 mi 13
Escherichia coli APAT CHR IRSA UFC/100 ml 8

- = Limite non previsto e/o valore non determinato.

Il presente rapporto pud essere riprodotio liberamente dal richiedente
U'= incertezza esteso con probabilitd del 95%,

= = seporozione estremi dell'intervallo di fiducio
("} D.Lgs. 152/2006 e successive modifiche integrozioni

Pluriacque s.c.p.a. loc. Piano della Rocca o 84060 PRIGNANO CILENTO SA « D2 0974 831354

[ risultoti analitici del presente rapporta si riferiscono unicamente ol campione solloposto o prova,
solo nello sua totalitd; una riproduzione parziole deve essere autorizzata per iscrilto.

espressa con la stessa unitd di misura del risultato oftenuto,
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essocinto ol risultato della prova calcolot con fattore di coperturo k = 2;
{**) Prova eseguita do loboratorio esterno
R P = Ropporto di Prova
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