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LABORATORIO ANALISI CHIMICO FISICO MICROBIOLQGICO

www . pluriacque.it

LABORATORIO INTERNO

[RAPPORTO DI PROVA

| rpamion

Mod. PG 75/8 - Ed.02

del 22/10/2017

Committente CONSORZIO VELIA localitd Piano della rocca
84060 Prignano Cilento SA
Descrizione compione Acquo superficiale
Data prelievo 26/9/17 Controllo supue(r(::']:ule Luogo prelievo Prignano Cilento
Ora prelievo 10,45 Codice Diga Alento (softo cappello) quota 93,50
Rif. legislativo D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. {") Reparto
Data acceltozione 26/9/17 Procedura di compionamento APAT IRSA CHR
Registro accellozione 1010 Note particolari compionamento
Data inizio provo 26/09/2017 Piano di compionamento -
Data fine prova 21/10/2017 Prelevato dal Commitiente
[rp] [ rpzai000
Di:;':m] :;;;g% Metodo analifico l::;::r Risultato U Note
pH APAT CHR IRSA 8
Colore APAT CHR IRSA dilviziona non perc.1/20
Odore APAT CHR IRSA non malesto
Moteriali grossolani APAT CHR IRSA - - assenti
Solidi sospesi totali APAT CHR IRSA mg/| b
BODS APAT CHR IRSA mg/ 0, - - 5
(0D APAT (HR IRSA mg/ 0; - E 20
Conducibilita APAT CHR IRSA pSicm - - 412
Solfati APAT CHR IRSA my/| 29
Cloruri APAT CHR IRSA mg/1 18
Fluoruri APAT CHR IRSA mg/| 0,1
Fosforo fotale APAT (NR IRSA mg/| <025 -
Ferro EPA 200.8 1994 mg/| 0,4 -
Monganese EPA 200.8 1994 mg/1 0,1
Azolo ommoniacale NH4 APAT CHR IRSA mg/l 0,7 -
Azoto nitroso APAT CHR IRSA mg/| <0,02 -
Azoto nilrico APAT CNR IRSA mg/| <1
Tensioattivi totali APAT CHR IRSA mg/| < 0,25
Batteri Coliformia 37° ( APAT CHR IRSA UFE/100 ml - 80
Sireptococchi fecali APAT CHR IRSA UFC/100 ml - 15
Escherichia coli APAT CHR IRSA UFC/100 ml 3

- = Limite non previsto e/o valore non determinato.

+ = separoziong estremi dell'intervallo di fiducia
{*) D.Lgs. 152/2006 e successive modifiche e infegrozioni

Piuriacque s.c.p.a. loc. Piano della Rocca o 84060 PRIGNANO CILENTO SA «

Cap. Soc. € 300.000,00 i.v.

I risultoti enalitici del presente rapporto si riferiscano unicamente ol campione sollopasto a prova.

Il presente rapporto pud essere riprodolto liberomente dol richiedente solo nella sua folalitd; una riproduzione parziale deve essere autorizzata per istritto.

U = incerfezza estesa con probobilitd del 95%, espressa con lo stesso unitd di misura del risultato ottenuto, associota ol risultato della prova calcolata con fottore di copertura k = 2;
(**) Prova esequita da loborotorio esterno

R P = Rapporlo di Prova
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LABORATORIO INTERNO

[RAPPORTO DI PROVA N | R17/A1009
Mod. PG 75/8 - £4.02 el 22/10/2017

(ommittente

CONSORZIO YELIA localitd Piono della rocca

84060 Prignano Cilento SA
Descrizione campione Acqua superficiole
Doio prelievo 260917 Controllo sup:trqf:c?uie Luogo prelievo Asten
Ora prelievo 9,50 Codice Yasco 61 loc. Bosco Stampella
Rif. legislativo D. Lgs. 152/2006 & s.m.i. (") Reparto
Dota occeltazione 26/9/17 Procedura di campionomento APAT IRSA CHR
Registro atcellazione 1009 Note particolori campionamento -
Dala inizio provo 26/09/2017 Pina di campionamento -
Dala fine prova 21/10/2017 Prelevato dal Committente

[Re| W [ wrpzjai009

DT;TEI ;;;;Db Metodo anolitico '::i'::‘?]' Risultato v Note

pH APAT CHR IRSA 16
Colore APAT CHR IRSA dlizione non perc.1/20
Odore APAT (HR IRSA non molesto
Moteriali grossolani APAT (NR IRSA - ossenti
Solidi sospesi totali APAT CHR IRSA mg/| 32
BOD5 APAT CHR IRSA mg/10; 12

(0D APAT CHR IRSA mg/1 0, 50
Conducibilita APAT (NR IRSA pSlem 417
Solfati APAT (HR IRSA ma/| L]
Cloruri APAT (NR IRSA my/| 18
Fluoruri APAT (NR IRSA my/| 0,1
Fosforo totale APAT CNR IRSA mg/| <0,25
Ferro EPA 200.8 1994 mg/| 0,2
Maonganese EPA 200.8 1994 mg/| 0,03
Azoto ammoniacale NH4 APAT CHR IRSA mg/| <05
Azoto nitroso APAT (NR IRSA mg/| < 0,02
Azoto nitrico APAT CHR IRSA mg/I - <]
Tensioottivi tofali APAT (HR IRSA mg/I - <(,25
Botteri Coliformia 37° ( APAT CNR IRSA UFC/100 ml - 270
Streptococchi fecali APAT (R IRSA UFC/100 ml 133
Escherichia coli APAT (HR IRSA UFC/100 ml - 7l

- = Limite non previsto e/o valore non determinato.

I risultati anolitici del presente rapporto si riferiscono unicomente ol compione sottoposio o prova.
Il presente rapporto pubd essere riprodotto liberamente dal richiedente solo nella suo totalitd; una riproduzione porziale deve essere utorizzota per istritto.

U = incertezza estesa con probabilitd del 95%, espressa con la stessa unitd di misura del risultato ottenuto, associata al risultato della prova calcolota con fottore di copertura k = 2;
per le prove microbiologiche, intervallo di fiducia al livello di probabilita del 95%.

+ = separazione estremi dell'intervallo di fiducia

(™) D.Lgs. 1522006 e successive modifiche e integrazioni

Pluriacque s.c.p.a. loc. Piano della Rocca o 84060 PRIGNANO CILENTO SA « OZ 0974 831354

(**) Prova eseguita da laboratorio esterno
R P = Rapporto di Prova

Il Direttore i Laboratorio
Il Responsabile di Kepgrio Chimico Fisico
(Doit.ssa Stefania) ulrrel_li),
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