LABORATORIO ANALISI CHIMICO FISICO MICROBIOLOGICO
www.pluriacque.it

IRAPPORIO DI PROVA N° | R/17/A1379
LABORATORIO INTERNO Mod. PG 75/8 - £4.02 del 02/01/2018
Commiltente CONSORZIO YELIA localit Piano della rocco

84060 Prignano Cilento SA
Destrizione campione Acquo superficiole
Data prelievo /12017 Controllo u(q!ml Luogo prelievo Prignano Cilento
superficiole
Ora prelievo 10,15 Codice Diga Alento (sollo cappello)
Rif. legislativo D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. (%) Reparlo
Doia accetazione 1/12/17 Procedura di compionamento APAT IRSA (NR
Registro accetfozione 1379 Note particolari compionamento -
Dota inizio prove 11/12/2017 Piono di campionamento -
Doia fine prova 21/12/2017 Prelevato dol Committente
[rRe] w° | rpzjmism
D.T;Ti:;;;ﬂb Metodo onalitico ll::';::i' 2 : Risultato U Nate

pH APAT (NR IRSA : - - 8 -
Colore APAT CHR IRSA dluizione - - non perc.1/20 -
Odore APAT CHR IRSA - - - non molesto
Materiali grossolani APAT (R IRSA - - - ossenti
Solidi sospesi tolali APAT CNR IRSA mog/| - - 7
BOD5 APAT CHR IRSA mg/1 [, - - 7 -
(oD APAT CHR IRSA mg/1 0 . - 20 -
Conducibilita APAT (R IRSA pSicm - - 428
Solfati APAT CHR IRSA mg/| - - 33
Cloruri APAT CHR IRSA mg/| - - 18
Floruri APAT CHR IRSA mg/| - - 0,2
Fosforo totale APAT (HR IRSA my/| - . <025
Ferro EPA 200.8 1994 mg/| . - 02
Manganese EPA 200.8 1994 mg/| - - 0,04
Azoto ammoniacale NH4 APAT (NR IRSA mg/| - - 0,2
Azoto nitroso APAT CHR IRSA mg/| - - <0,02
Azoto nitrico APAT (HR IRSA my/| - - <1
Tensioottivi totali APAT (HR IRSA mg/| - . < 0,25
Batteri Coliformi a 37° ( APAT CHR IRSA UFC/100 ml . - 960
Streptococchi fecali APAT (R IRSA UFC/100 ml - - 20
Escherichin coli APAT CHR IRSA UFC/100 ml - - 236
- = Limite non previsto e/o valore non determinato. I risultati analitici del presente rapporto si riferiscono unicamente al campione sottoposto a prova,

1 presente rapporto pud essere riprodotto liberamente dal richiedenle solo nella suo totalitd; una riproduzione parziale deve essere aulorizzala per iscritfo.

U = incertezza estesa con probabilita del 95%, espressa con lo stessa unitd di misura del risultato ottenuto, associata al risultato della prova colcolota con fattore di copertura k = 2;
< = seporozione estremi dell'intervallo di fiducia (**) Prova eseguita do laboratorio esterno

(") D.Lgs. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni R P = Ropporto di Prova
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LABORATORIO ANALISI CHIMICO FISICO MICROBIOLOGICO
www.pluriacque.it

LABORATORIO INTERHO

[RAPPORTO DI PROVA

N | Rnmias

Mod. PG 75/8 - £4.02

del 02/01/2018

(ommiltente

CONSORZIO YELIA localitd Piano della rocca
84060 Prignano Cilento SA

Destrizione campione

Acqua superficiole

Dota prelievo 1/12/17 Controllo supue(rql:'j(?nle Luogo prelievo Ascen

Ora prelievo 9,20 (odice Yasca Gl loc. Bosco Stompella
Rif. legislotivo D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. (") Repario

Dota aceellozione 11/12/17 Procedura di compionamento APAT IRSA CHR

Regisiro acceltozione 1378 Hote particelori compionamento -

Dota inizio prova 11/12/2017 Piono di campionomento -
|Dulu fine prova 21/12/2017 Prelevato dal Commillente

[re] we | wrpzmisis
DT;TEI SF;;;;% Metodo analitico l::;:sril Risultalo Note

pH APAT CHR IRSA - - 18

Colore APAT CHR IRSA dhiizione . non perc.1/20

Odore APAT CHR IRSA - non molesto

Hoterioli grossoluni APAT CHR IRSA - - - assenti

Solidi sospesi totali APAT CHR IRSA mg/| - - 10

BODS APAT CHR IRSA mg/10; - - 8

(oD APAT CHR IRSA mg/10; - - 20

Conducibilita APAT CHR IRSA uSlem - - 434

Solfoti APAT CHR IRSA mg/| - - 34

Cloruri APAT (R IRSA mg/| - - 18

Fluoruri APAT (NR IRSA mg/| - - 0.2

Fosforo totale APAT (NR IRSA mg/| - - <0,25

Ferro EPA 200.8 1994 mg/| - - 0,2

Monganese EPA 200.8 1994 mg/ - - 0,02

Azoto ommoniocale NH4 APAT CHR IRSA ma/| - - 0,19

Azoto nitroso APAT CHR IRSA ma/| - - < 0,02

Azoto nitrico APAT CHR IRSA ma/| - - <l

Tensionttivi totali APAT CHR IRSA mg/| - - <0,25

Botteri Coliformia 37° ( APAT CHR IRSA UFG/100 m! - - 100

Streptocacchi fecali APAT (NR IRSA UFC/100 ml - - 90

Escherichin coli APAT (HR IRSA UFC/100 m! . - 30

- = Limite non previsto e/o valore non determinato.

| risullati analitici del presente rapparto si riferiscono unicamente al campione sotfoposto a prova.
Il presente rapporto pud essere riprodolto liberamente dul richiedente solo nella sua totalitd; una riproduzione porziale deve essere aulorizzala per iscrilto.

U = incertezza estesa con probabilitd del 95%, espressa con lu stessa unita di misura del risultato oltenuto, associata al risultato dello prova colcoloto con fottore di copertura k = 2;
per le prove micrabiologiche, intervallo di fiducia al livello di probaobilita del 95%.

-+ = separazione esiremi dell'infervallo di fiducia
(™) D.Lgs. 152/2006 e successive modifiche e integrozioni

R P = Ropporto di Prova
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(**) Prova esequita da laboratorio esterno
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