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LABORATORIO ANALISI CHIMICO: FISICO MICROBIOLOGICO

DL RIACQUE

www.pluriacque.it
RAPPORTO DI PROVA N° ’ R/14/A1138
LABORATORIO INTERNO Mod. PG 75/8 - £d.02 del 10/12/2014
Committente CONSORZIO VELIA localita Piano della rocca 1
84060 Prignano Cilento SA
Descrizione campione Acqua superficiale
Dota prelievo 24/11/14 Controllo P Luogo prelievo Prignano Cilento
superficiole
Ora prelievo 10,30 Codice Diga Alento (sotto coppella) preso quota 93,50 F.s.m.
Rif. legistativo | D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. (") Reparto
Doto accettazione 24/11/14 Procedura di compionamento APAT IRSA CNR
Registio accettozione ‘ 1138 Note particolori compionamento
Bata inizio prove 24/11/2014 Piano di compionamento -
Duta fine prove : 10/12/2014 Prelevato dal Committente
[Re] W | wpapnze
D ?;?1835[’;?;30(, Metodo analitico li:‘:z[:' - ; - Risultato U ' Note
pH APAT CNR IRSA - 8
Colore APAT CNR IRSA diluizione - - non perc. /20
Odore L APAT CNR IRSA - ‘ - : - non molesto *
Materiali grossolani APAT (NR IRSA - ] - - assenti
Solidi sospesi fotali APAT CNR IRSA mg/l | - - ?
BODS i APAT CNR IRSA | mg/i0, - i - 35
(0D APAT CNR IRSA mg/F0, | - : 60
Cianuri INTERNO mg/! 21
Conducibilita APAT (NR IRSA || pS/em - - 419,0
Solfati APAT CNR IRSA g my/t | - - 19
Gorwri APAT CNR IRSA my/!| 14
Huoruri APAT CNR IRSA | gk 0,2
Fosforo totale APAT CNR IRSA | mg/l <0,25
Codmia l EPA 200.8 1994 mg/} < 0,001
Cromoi Vb APAT CNR IRSA i mg/l < 0,025
Feiro f EPA 200.8 1994 | my/l - - 03
[Monganese EPA 200.8 1994 mg/| - - 0,04
Mercurio ' EPA 200.8 1997 mg/! < 0,001
Nichel EPA 200.8 1994 mg/| <0,01
Piombo ; EPA 200.8 1994 mg/| <0,01
Rame EPA 200.8 1994 mg/| < 0,01
Selenio EPA 200.8 1994 mg/| < 0,001
Stagno EPA 200.8 1994 mg/| <0,]
Zinco EPA 200.8 1994 mg/! <0,01
Azoto ommoniocale NH4 | APAT CNR IRSA mg/! <0,5
| Azoto nitroso APAT CNR IRSA myg/! < 0,02
Azote nitrico APAT CNR IRSA [ mg/l <1
Tensioattivi totali APAT (NR IRSA mg/| < 0,25
[Batteri Coliformi o 37° ( APAT CNR IRSA | LFE/BO mi - - 101
Streptococchi fecali i APAT (NR IRSA - UFC/ID0 ml | - - 3
Escherichio coli : APAT CNR IRSA | UEC/100 m | - i - 12

- = Limite non previsto ¢,/o valore: non determinato. I visultoti anolitici del presente rapporto si viferiscono unicamente ol compione sottoposto @ prova:

Il presente ropporto pud essere riprodotto liberomente dol richiedente solo nello sua:totolitd; una-viproduzione: porziale deve essere autorizzota per iscritto.
U= incertezzu estesa con probobilita del 959¢, espresso:con fo stessa unita di-misura del risultato ottenuto, associota ol risultato dello prova calcolata con fottore di coperturok =
(**) Prova eseguito: da [aboratorio esterno

R P = Rapporto di Provo
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[RAPPORTO DI PROVA N | R4
LABORATORIO INTERNO Mod. PG 75/8 - £d.02 del 10/12/2014
Committente CONSORZI0 VELIA localitd Piano della rocca

84060 Prignano Cilento SA
Descrizione campione Acqua superficiale
Data prelievo 241114 Controllo sup‘:‘:?(’;ule Luogo prelievo Ascea
Ora prelievo 10,00 Codice Vasca 61 loc. Bosco Stampella
Rif. legislativo D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. (") Reparto
Data accettazione 24/11/14 Procedura di campionamento APAT IRSA CNR
Registro accettazione 1137 Note particolari campionamento -
Data inizio prova 24/11/2014 Piano di compionamento
Data fine prove 10/12/2014 Prelevato dal Committente
[RP] N | RA4/A1137
D. T;Ti:;;;gﬂé Metodo analitico lrj:il::r:, - - Risultato U Note

pH APAT CNR IRSA - 8
Colore APAT CNR IRSA diluizione - - non perc.1/20
Odore APAT (NR IRSA - - - non molesto -
Materiali grossolani APAT (NR IRSA - - - assenti -
Solidi sospesi totali APAT (NR IRSA mg/| - 7 -
BODS APAT CNR IRSA mg/! 0, - 22 -
(0D APAT (NR IRSA mg/! 0 - - 50
Cianuri INTERNO mg/! - - 18
Conducibilita APAT CNR IRSA pS/cm - - 418,0 -
Solfati APAT CNR IRSA mg/| - - 19 -
(loruri APAT CNR IRSA mg/| 14 -
Fluoruri APAT CNR IRSA mg/| - - 0,18
Fosforo totale APAT CNR IRSA mg/! - - <025
Cadmio EPA 200.8 1994 mg/| <0,001 -
Cromo VI APAT (NR IRSA mg/! - < 0,025 -
Ferro EPA 200.8 1994 mg/! - - 0,3 -
Manganese EPA 200.8 1994 mg/! - - 0,04 -
Mercurio EPA 200.8 1997 mg/| - - < 0,001
Nichel EPA 200.8 1994 mg/! <0,01
Piombo EPA 200.8 1994 mg/! <0,01
Rame EPA 200.8 1994 mg/| <0,01
Selenio EPA 200.8 1994 mg/! < 0,001
Stagno EPA 200.8 1994 mg/| <0,
Zinco EPA 200.8 1994 my/! <0,01
Azoto ammoniacale NH4 APAT CNR IRSA mg/! <05
Azoto nitroso APAT CNR IRSA mg/| < 0,02
Azoto nitrico APAT (NR IRSA mg/| - - <]
Tensioattivi totali APAT CNR IRSA mg/| - - <0,25
Batteri Coliformi a 37° ( APAT CNR IRSA UFC/100 ml 53
Streptococchi fecali APAT CNR IRSA UFC/100 ml - - 7
Escherichia coli APAT CNR IRSA UFC/100 ml - - 9

- = Limite non previsto e/o valore non determinato. I risultati onalitici del presente ropporto si riferiscono unicamente al campione sottoposto a prova.

Il presente rapporto pud essere riprodotto liberamente dal richiedente solo nello sua totalitd; una riproduzione parziale deve essere autorizzata per iscritto.

U = incertezza estesa con probabilitd del 95%, espressa con la stessa unitd di misura del risultato ottenuto, associota ol risultato della prova calcolata con fattore di copertura k =
(**) Prova eseguita da laboratorio esterno

+ = seporazione estremi dell'intervallo di fiducia
R P = Rapporto di Prova

() D.Lgs. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni
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