LABORATORIO ANALISI CHIMICO FISICO MICROBIOLOGICO

www.pluriacque.it

LABORATORIO INTERHO

[RAPPORTO DI PROVA

e | R/17/A0608

Mod. PG 75/8 - £d.02

del 21/07/2017

Commiltente

CONSORZIO VELIA localita Piono della rocca
84060 Prignano Cilento SA

Destrizione campione

Acqua superficiale

Data prelievo 271611 Controllo supc:rql':c[i'u!e Luogo prelievo Prignano Cilento
Ora prelievo 10,20 (odice Digo Alento (sotto cappella)
Rif. legislativo D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. (") Reparto
Data accetlozione 271617 Procedura di campionamento APAT IRSA CHR
Regisiro accetlazione 608 Note particolari compionomento
Data inizio provo 27/06/2017 Piano di campionamento -
Dota fine prova 15/07/2017 Prelevato dal Committente
[re] W | rpzjaceos
D}:;Isnel :;,0{;;% Metodo analitico LrTiI:ErT Risultato u Hote
pH APAT CHR IRSA 1.6
Colore APAT CHR IRSA dluiziane non perc.1/20
Odore APAT CHR IRSA non molesio
Moierioli grossoloni APAT CHR IRSA - - - ossenti
Solidi sospesi tofali APAT CHR IRSA mg/| - - 9
BODS APAT CNR IRSA my/10, - - 7
(0D APAT (NR IRSA mg/10; - - 20
Conducibilita APAT CHR IRSA pSfem . - 460
Solfati APAT (NR IRSA mg/| - - 23
Cloruri APAT CNR IRSA mg/| - - 14
Fluoruri APAT (NR IRSA mg/1 - - 0,2
Fosforo folole APAT CHR IRSA mog/l - . <0,5
Ferro EPA 200.8 1994 mg/1 . - 04
Mongonese EPA 200.8 1994 mg/| - - 0,6
Azoto ammoniacale HH4 APAT CHR IRSA mg/ . - 0,3
Azoto nitroso APAT (NR IRSA mg/| - . < 0,02
Azoto nitrico APAT (NR IRSA mg/| - . <
Tensioaltivi tofali APAT CHR IRSA my/ - - <0,25
Batteri Coliformi o 37° ( APAT CHR IRSA UFC/100 m! - - 150 -
Streplococchi fecali APAT CHR IRSA UFC/100 ml - - 11
Escherichio coli APAT CHR IRSA UFE/100 ml - - 0

- = Limite non previsto efo valore non delerminofo.

= separazione estremi dell'intervallo di fiducia
{"‘) D.Lgs. 152/2006 e successive modifiche e integrozioni

Pluriacque s.c.p.a. loc. Piano della Rocca « 84060 PRIGNANO CILENTO SA « D 0974 831354
o R.EA.di Salerno n® 330723

Cap. Soc. € 300.000,00 i.v.

I risultati analitici del presente rapporto si riferiscono unicamente al campione solloposto a prove.

Il presente ropporto pud essere riprodotto liberamente dal richiedente solo nella sua totalitd; una riproduzione parziale deve essere outorizzata per istritto.

U incertezzo eslesa con probabilitd del 95%, espressa con lu stessa unitd di misura del risultoto oltenuto, associata al risultato della prova calcolota con fattore di copertura k= 2;
(**) Prova eseqguila do loboratorio esterno

R P = Rapporto di Prova
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LURIACQUE:

LABORATORIO ANALISI CHIMICO FISICO MICROBIOLOGICO
www.pluriacque.it

[RAPPORTO DI PROVA N | RN/A0607
LABORATORIO INTERNO Mod. PG 75/8 - Ed.02 del 21/07/2017
(ommiliente CONSORZIO YELIA localitd Piano della rocco

84060 Prignano Cilento SA
Descrizione campione Acquo superficiole
Dato prelievo 2716/17 Controllo supue[rqf:':l:ale Luago prelievo Ascen
Oro prelievo 9,50 Codice Yosco G1 loc. Bosco Stampella
Rif. legislativo D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. (") Reparto
Data acceltozione 27/6/17 Procedura di campionamento APAT IRSA CHR
Regisiro accellazione 607 Note parlicolari compionomento -
Data inizio prova 27/06/2017 Piono di compionamento -
Data fine prova 15/07/2017 Prelevato dol Commillente
[Re| W | ®j7ja0e07
Dhll:‘sne] :;;;Oullb Hetodo analitico l::;s':ril ; : Risuliato ) Hote

pH APAT CHR IRSA - x s 1,6
Colore APAT (R IRSA duizionz - - non per.1/20
Odore APAT CHR IRSA - - - non molesto
Woterioli grossolani APAT CHR IRSA - - - ossenli
Solidi sospesi fatali APAT CHR IRSA my/| - - b
BOD3 APAT CHR IRSA mg/1 0, - 5 6
(0D APAT CNR IRSA mg/1 0 . - 20
Conducibilita APAT (HR IRSA pSfcm - - 463
Solfati APAT (R IRSA o - . 22
Cloruri APAT CHR IRSA mg/| - - 14
Huoruri APAT CHR IRSA ma/l - - 0,2
Fosforo tolale APAT CHR IRSA my/| . - <05
Ferro EPA 200.8 1994 my/| . - 0,5
Manganese EPA 200.8 1994 my/| - - 0,6
Azoto ammoniocale NH4 APAT CHR IRSA mg/| - - 0,3
Azoto nilroso APAT (HR IRSA mg/I & 3 < 0,02
Azoto nilrico APAT CHR IRSA mg/| . . <
Tensioottivi totali APAT CHR IRSA mg/| - - <(,25
Batteri Coliformi 0 37° ( APAT (NR IRSA UFC/100 ml - - 200
Streptococchi fecali APAT CHR IRSA UFC/100 ml - - 35
Escherichia coli APAT (NR IRSA UFC/100 ml - - 21
- = Limite non previsto e/o valore non determinato. I risultati onolitici del presente rapporto si riferiscono unicamente al campione softoposta a prova.

Il presente ropporto pud essere riprodotto liberamente dal richiedente solo nella sua totolitd; una riproduzione parziole deve essere autorizzala per iscrilto,

U = incerfezza eslesa con probabilitd del 95%, espressa con lo stessa unitd di misura del risultoto oftenuto, ossociata al risultato della prova calcolnta con faltore di copertura k = 2;
per le prove microbiplogiche, intervallo di fiducio ol livello di probahilita del 95%.
+ = separazione estremi dell'intervollo di fiducio

(™ D.Lgs. 1522006 e successive modifiche e integrozioni

(**) Prova eseguita da laboratorio esterno
R P = Rapporto di Prova
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