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[RAPPORTO DI PROVA

° | rrgjanss

LABORATORIO INTERNO Mod, PG 75/8 - £d.02 del 03/01/2020
Commiltente CONSORZIO VELIA localitd Piono dello rocco
84060 Prignano Cilento SA
Desrizione compione Acqua superficiale
Dota prelieve 19/12/19 Controllo sup[:acrql?t[ilule Luogo prelievo Prignano Cilento
Ora prelievo 9,55 (odice Yasca G1 Stampella
Rif. legislativo D. Lgs. 152/2006 & s.m.i. (") Reparto
Data accetlazione 19/12/19 Procedura di campionomento APAT IRSA (NR
Registro acceltozione 2186 Note porticolari campionamento -
Dala inizio prova 19/12/2019 Piono di compionamento -
Data fine prova 02/01/2020 Prelevoto dal Committente
[Re] W | wposaniss
D. P:;rsne] :;;;306 Metodo analitico l:;::[zl Risultato U Note
pH APAT (HR IRSA - - - 18
Colore APAT CHR IRSA duiziong - - non perc.1/20
Odore APAT (NR IRSA non molesto
Moteriali grossolani APAT CHR IRSA - - - assenti
Solidi sospesi totali APAT CHR IRSA mg/| - - 2
BODS5 APAT CHR IRSA my/1 0, - - 5
oD APAT CHR IRSA mg/1 0; - - 20
Conducibilita APAT (HR IRSA pSfem - - 420
Solfati APAT CHR IRSA mg/ - - 19
Cloruri APAT (NR IRSA mg/I . - 16
Fluoruri APAT CHR IRSA mg/| - - 0,2
Fosfaro fotale APAT CHR IRSA mg/| - - <05
Ferro EPA 200.8 1994 my/| - - 0,7
Manganese EPA 200.8 1994 mg/| - - 0,08
Azoto ommoniacale N4 APAT (NR IRSA mg/| - - 0,5
Azolo nilroso APAT (NR IRSA mg/I . - < 0,02
Azoto nifrico APAT (NR IRSA mg/| = - <]
Tensionitivi tolali APAT (HR [RSA mg/| - . <0,25
Batteri Coliformi a 37° ( APAT CHR IRSA UFE/100 ml - - 300 -
Streplococchi fecali APAT CNR IRSA UFC/100 m! - - 15 -
Escherichio coli APAT CHR IRSA UFC/100 ml - - 15

- = Limite non previsto e/o valore non determinato,

Irisultati analifici del presente rapporto si riferiscono unicamente ol compione softoposto a provo.

Il presente rapporto pud essere riprodolto liberamente dol richiedente solo nella sua totalild; una riproduzione parzicle deve essere autorizzata per istritto.

U = incertezza estesa con probabilitd del 95%, espressa con lo stessa unitd di misura del risultato ottenuto, associata al risultato dello prova calcolato con fattore di copertura k = 2;
per le prove mitrabiologiche, intervallo di fiducia ol livello di probabilitd del 95%.

= = separozione estremi dell'intervallo di fiducio
(") D.Lgs. 152/2006 e successive madifiche e integrazioni

(**) Prova esequita da loborotorio esterno
R P = Rapporto di Prova
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LURIACQUE

LABORATORIO ANALISI CHIMICO FISICO MICROBIOLOGICO

Wi gliracqued [RAPPORTO DI PROVA N | RIsanIsr
LABORATORIO INTERKO Mod. PG 75/8 - £4.02 del 03/01/2020
Committente CONSORZIO VELIA localitd Piano della rocca

84060 Prignano Cilento SA
Descrizione campione Acquo superficiale
Dota prelievo 19/12/19 Controllo supne{iqf?(?ule Luogo prelievo Prignono Cilento
Ora prelievo 10,20 Codice Digo Alento Sotto Coppello
Rif. legislativo D. Lgs. 152/2006 & s.m.i. {") Reparto
Dofa acceltozione 19/12/19 Procedura di compionamento APAT [RSA CNR
Registro accellozione 2187 Note particolori campionomento -
Data inizio provo 19/12/2019 Piano di campionamento 5
Dota fine prova 02/01/2020 Prelevalo dal Committente
[Re] o | mpnoanier
D. T;TBI:’;;;OUU& Metodo analitico l::;::r:I - - Risultalo u Note
il APAT CHR IRSA - - - 19
Colore APAT (NR IRSA dluizione - - non perc.1/20
Odore APAT CNR IRSA - - - non molesto
Materiali grossolani APAT CHR IRSA - - - ossenli
Solidi sospesi totali APAT CHR IRSA mg/| - - 4
BODS5 APAT CHR IRSA mg/11; - : 5
(op APAT (KR IRSA mag/11; 5 - 10
Conducibilit APAT (NR IRSA pSicm - - 408
Solfali APAT CHR IRSA mg/| - - 20
Cloruri APAT CNR IRSA mg/| - - 16
Fluoruri APAT (NR IRSA mg/| - - 0,2
Fosforo fofale APAT (HR IRSA mg/ - - <0,5
Ferro EPA 200.8 1994 mg/ - - 02
Mongonese EPA 200.8 1994 mg/I - - 0,02
Azoto ammoniacale NH4 APAT CHR IRSA mg/| - - <05
Azalo nitroso APAT CHR IRSA mg/| - - <0,02
Azoto nilrico APAT CHR IRSA mg/ - - <1
Tensioallivi fofali APAT CNR IRSA mg/I . - <0,25
Balteri Coliformia 37° ( APAT (R IRSA UFG/100 m! - - 250
Streptococchi fecali APAT CHR IRSA UFG/100 ml - - 10
Escherichio coli APAT CHR IRSA UFC/100 ml - - 12
- = Limite non previsto efo valore non determinoto. I risultali analitici del presente rapporto i riferiscono unicamente al campione sottoposto a prova,

Il presente rapporto pud essere riprodota liberamente dal richiedente solo nella sua totalitd; una riproduzione parziale deve essere autorizzota per iscritto.

U = incerfezza estesa con probabilita del 95%, espressa con la stessa unitd di misura del risultato oltenuto, assotiota ol risultato dello prova calcolata con fottore di coperturak = 2;
+ = separazione estremi dell'intervallo di fiducia {**) Prova eseguila da luborotario esterno

{") D.Lgs. 152/2006 e successive modifiche e infegrozioni R P = Rapporta di Prova
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