URIACQUE

LABORATORIO ANALISI CHIMICO FISICO MICROBIOLOGICO

e pluriacque.it [RAPPORTO DI PROVA N[ Rj20M1219
LABORATORIO INTERNO Mod. PG 75/8 - £4.02 del 07/08/2020
Commiltente CONSORZIO VELIA localita Piano della rocca

84060 Prignono Cilento SA
Destrizione campione Acqua superficiole
Data prelievo 28/7/20 Controllo supue[:::l:ule Luogo prelievo Prignano Cilento
Ora prelievo 10,40 (odice Diga Alento Softo Cappella
Rif. legislativo D. Lgs. 152/2006 € 5.m.i. (") Reporto
Dota accellozione 28/1/20 Procedura di compionamento APAT IRSA CHR
Registro accettozione 1219 Note particolari compionamento -
Dota inizio prova 28/07/2020 Piano di campionomento -
Doto fine prova 05/08/2020 Prelevato dol Committente
[Re[ e | wz2omi219
D. P::Tel;;;;% etodo onalitico L:il::ril - - Risultato U Note
pH APAT (R IRSA - - - 19
Colore APAT CHR IRSA d'uizione - - non perc.1/20
Odore APAT (HR IRSA - - - non molesto
Materioli grossolani APAT (HR IRSA - - - ossenti
Solidi sospesi fotali APAT CHR IRSA mg/| - - 1
BODS APAT (R IRSA mg/1 0, . < <5
(0D APAT CNR IRSA mg/110; . - 10
Conducibilita APAT CHR IRSA pSfem - - 387
Solfati APAT CNR IRSA mg/| - - 26
Coruri APAT CHR IRSA my/| - - 19
Fluoruri APAT CHR IRSA mg/| - - 0,2
Fosforo totale APAT CHR IRSA mg/| - - <0,25
Ferro EPA 200.8 1994 mg/I - - 0,03
Mangonese EPA 200.8 1994 mg/| - - 0,01
Azoto ommoniacale HH4 APAT CHR IRSA mg/| - - <05
Azolo nilroso APAT (HR IRSA mg/| - - < 0,02
Azota nitrico APAT CHR IRSA mg/| - - <1
Tensiooftivi totali APAT (MR IRSA my/| - - <0,25
Batteri Coliformi a 37° ( APAT CNR IRSA UFC/100 ml - - 1000
Streptococchi fecali APAT CHR IRSA UFC/100 ml - - 3
Escherichio coli APAT CHR IRSA UFC/100 ml - - 0
- = Limite non previsto e/o valore non determinato. I risultati anclitici del presente rapparto si riferiscono unicomente ol compione sottoposto o prova.

Il presente rapporto pud essere riprodotto liberomente dal richiedente solo nella suo totalitd; una riprduzione porziale deve essere aulorizzata per iscrillo.
U incertezza estesa con probabilita del 95%, espressa con la stessa unitd di misura del risultato oltenuto, associata al risullato della prova calcolota con fallore di copertura k =12;

= separazione esiremi dell'intervallo di fiducia (**) Prova eseguita do loboratorio esterno
(") D.Lgs. 152/2006 e successive modifiche e integrozioni R P = Rapporto di Prova
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[RAPPORTO DI PROVA

=

| Rp20/M1218

LABORATORIO INTERNO Wod. PG 75/8 - £4.02 del 07/08/2020
Commiltente CONSORZIO VELIA localitd Piano della rocca
84060 Prignano Cilento SA
Descrizione compione Acqua superficiale
Dota prelievo 28/1/120 Controllo supue[rqfiut?ule Luogo prelievo Ascea
Ora prelievo 10,10 Codice Vosca 61 Stompella
Rif. legislativo D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. (") Reparto
Dofa accetlozione 28/7/20 Procedura di compionamento APAT IRSA CHR
Registro acceltazione 1218 Note parlicoluri compionamento
Dota inizio prova 28/07/2020 Piono di campionamento -
Dato fine provo 05/08/2020 Prelevato dol Commitlente
[RP | rp20ja1218
D. T;:i;;;ﬂﬁ Metodo analitico I::;:z: Risultato u Note
pH APAT CHR IRSA 8
Colore APAT CHR IRSA d'uizione non perc.1/20
Odore APAT CHR IRSA - non molesto
Materiali grossolani APAT (MR IRSA - assenli
Solidi sospesi lolali APAT (NR IRSA mg/| 2
BODS APAT CNR IRSA mg/10; <5
0D APAT CHR IRSA mg/10; 10
Conducibilita APAT CHR IRSA pSfem - 400
Solfuti APAT CHR IRSA mg/| 26
Cloruri APAT CHR IRSA my/| 19
Fluoruri APAT (MR IRSA mo/| - 0,2
Fosforo totale APAT CHR IRSA mg/| <0,25
Ferro EPA 200.8 1994 mg/| 0,1
Maongonese EPA 200.8 1994 mg/| 0,04
Azolo ammoniacale HH4 APAT CHR IRSA mg/| <05
Azoto nilroso APAT (NR IRSA mg/| < (,02
Azoto nitrico APAT CHR IRSA mg/| <]
Tensioattivi totali APAT CHR IRSA my/ < 0,25
Batteri Coliformi a 37° ( APAT CHR IRSA UFC/100 mi > 1000
Streptococchi fecali APAT CHR IRSA UFC/100 ml 7
Escherichia coli APAT CHR IRSA UFC/100 ml 30

- = Limite non previsto e/o valore non determinato,

I risultoti onalitici del presente rapporto si riferiscono unicamente al ampione soltoposto o prova.
I presente rapporto pud essere riprodotto liberamente dal richiedente solo nella sua tolalitd; una riproduzione parziale deve essere autorizzota per iscritto,
U = incertezzo estesa con probubilita del 95%, espresso con la stessa unitd di misura del risulioto oftenuto, associota ol risultato della prova calcolata con follore di copertura k = 2;
+ = separazione estremi dell'intervallo di fiducio

(™) D.Lgs. 152/2006 e successive modifiche e integrozioni
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