DLURIACOUE

LABORATORIO ANALISI CHIMICO FISICO MICROBIOLOGICO
www.pluriacque.it

Campionato da:

Data inizio prove:

Procedura di campionamento:
Matrice:

Verbale:

Campione;:

Comune:

Luogo di prelievo:

Rapporto di prova n.:

Cliente

28/03/2023
istantaneo

Acque superficiali
2303100493
2303100493

Prignano Cilento

1369 del 05/04/2023

Consorzio Velia
Salerno

Richiedente:

i 28/03/2023 ora: 11:30
Data fine prove: 03/04/2023

Diga Alento Sotto cappellaDiga Alento Sotto cappella (velia2)

Nome prova Metodo analitico lrjnnllstsrgl Risultato U Limit Eumc;‘r; Note

Colore APAT CNR IRSA diluizione NP 1/20

Ferro EPA 200.8 1994 mg/l 0,400

Cloruri IRSA-4020 mg/l 8 |

Manganese EPA 200.8 1994 mgl/l 0,010

pH APAT CNR IRSA - 8

Streptococchi fecali APAT CNR IRSA UF%TOU 4 |

Fosforo totale APAT CNR IRSA mg/l <05

Azoto nitrico APAT CNR IRSA mag/l 1

Solidi sospesi totali APAT CNR IRSA mg/l 8

Materiali grossolani APAT CNR IRSA - assenti

Azoto ammoniacale NH4 APAT CNR IRSA mg/l <05

BODS5 g\g’ggo%NR IRSA 5120 MAN mg/l 02 15

Conta Batteri coliformi a 37°C APAT CNR IRSA UF?]{I:OD 180 I

Escherichia coli QZANT;QH;EOI?SA 1030 F UF?T':?OO 5

Odore APAT CNR IRSA E: non molesto

Azoto nitroso APAT CNR IRSA mg/| 0,06

Fluoruri IRSA-4020 mg/l <0,1

CoD IRSA-5130 mg/l 02 48

Conducibilita e pooa R IRSA 2030 MAN /e 354

Solfati IRSA-4020 mg/l 12

Tensioaltivi anionici APAT CNR IRSA mg <0,25 Q\
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DLURIACOUE

LABORATORIO ANALISI CHIMICO FISICO MICROBIOLOGICO
www.pluriacque.it

Rapporto di prova n.: 1369 del 05/04/2023

- = Limite non previsto e/o valore non determinato.

| risultati analitici del presente rapporto si riferiscono unicamente al campione sottoposto a prova.

In caso di campionamento non eseguito dal laboratorio i risultati si riferiscono al campione cosl come ricevuto.

In caso di campionamento effettuato dal Cliente/Richiedente, la "Data prelievo”, I'Ora prelievo”, il "Luogo prelievo”, il "Reparto” sono informazioni fornite dal
Cliente/Richiedente stesso.

Il presente rapporto di prova pud essere riprodotto liberamente dal richiedente solo nella sua totalita; una riproduzione parziale deve essere autorizzata per
iscritto.

U = Prove chimiche; incertezza estesa con probabilita del 95%, espressa con la stessa unita di misura del risultato oltenuto, associata al risultato della
prova calcolata con fattore di copertura k indicato.

Prove microbiologiche; intervallo di fiducia al livello di probabilita del 95%, l'intervallo di fiducia delle prove microbiologiche non viene indicato nel caso di
risultato pari a zero, a fronte di limite pari a zero.

La dichiarazione di conformita dei risultati ai limiti di legge non tiene conto di U.

="+ = separazione estremi dell'intervallo di fiducia"

#) Prove con possibile scostamento

(**) = m.o. non rilevati nel campione analizzato

Il Direttore dj Laboratorio Il Responsabje di Reparto Microbiologico
Il responsabile di Refarto Chimico-Fisico (Dotlt.gsa Antonella Anselmo)
(Dott.ssa Stefania Borrelli) Ordine Naziongle def Biclogi Albo Professionale
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Fine del Rapporto di prova
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DLURIACOUE

LABORATORIO ANALISI CHIMICO FISICO MICROBIOLOGICO
www.pluriacque.it

Campionato da:

Data inizio prove:

Procedura di campionamento:

Matrice:
Verbale:
Campione:
Comune:

Luogo di prelievo:

Rapporto di prova n.: 1370 del 05/04/2023

Cliente

28/03/2023
istantaneo

Acque superficiali
2303100492
2303100492

Ascea

Consorzio Velia
Salerno

Richiedente:

il 28/03/2023 ora: 11:00
Data fine prove: 03/04/2023

Vasca G1 StampellaVasca G1 Stampella (velia1)

Nome prova Metodo analitico Li{:]ilstﬁr‘:i Risultato u Limiti rl‘r‘“c]’:L Note

Conducibilita o aoa I IRSA 2030 MAN | is/em 357

coD IRSA-5130 mg/l 02 19

Solfati IRSA-4020 mg/l 13

Materiali grossolani APAT CNR IRSA - assenti

Fluoruri IRSA-4020 mg/l <0,1

Azoto ammoniacale NH4 APAT CNR IRSA mg!/l <0,5

Streptococchi fecali APAT CNR IRSA UF(;';"‘OO 4

Azoto nitroso APAT CNR IRSA mg/l 0,07

pH APAT CNR IRSA - 8

Odore APAT CNR IRSA - non molesto

Cloruri IRSA-4020 mg/l 9

Azoto nitrico APAT CNR IRSA mgl/l 1

Colore APAT CNR IRSA diluizione NP 1/20

Ferro EPA 200.8 1994 mg/l 0,600

Manganese EPA 200.8 1994 mg/l 0,030

Tensioatlivi anionici APAT CNR IRSA mg/l <0,25

BOD5 gg’égogNR IRSA 5120 MAN mgfl 02 5

Conta Batleri coliformi a 37°C  APAT CNR IRSA HFEY 300

Fosfaro totale APAT CNR IRSA mg/l <0,5

Escherichia coli a’;ﬁnggEOI?SA e i UF%? o 8

Solidi sospesi totali APAT CNR IRSA mg/l 14 \I\“/

L
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DLURIACOUE

LABORATORIO ANALISI CHIMICO FISICO MICROBIOLOGICO
www.pluriacque.it

Rapporto di prova n.: 1370 del 05/04/2023

= Limite non previsto e/o valore non determinato.
| risultati analitici del presente rapporto si riferiscono unicamente al campione sottoposto a prova.
In caso di campionamento non eseguito dal laboratorio i risultati si riferiscono al campione cosi come ricevuto.
In caso di campionamento effettuato dal Cliente/Richiedente, la "Data prelievo", I'Ora prelievo”, il “Luogo prelievo”, il "Reparto” sono informazioni fornite dal
Cliente/Richiedente stesso.
Il presente rapporto di prova pud essere riprodotto liberamente dal richiedente solo nella sua totalita; una riproduzione parziale deve essere autorizzata per
iscritto.
U = Prove chimiche; incertezza estesa con probabilita del 95%, espressa con la stessa unita di misura del risultato ottenuto, associata al risultato della
prova calcolata con faltore di copertura k indicato.
Prove microbiologiche; intervallo di fiducia al livello di probabilita del 95%, l'intervallo di fiducia delle prove microbiologiche non viene indicato nel caso di
risultato pari a zero, a fronte di limite pari a zero.
La dichiarazione di conformita dei risultali ai limiti di legge non tiene conto di U.
="+ = separazione estremi dell'intervallo di fiducia"
#) Prove con possibile scostamento
(**) = m.o. non rilevati nel campione analizzato

Il Direttore dj Laboratorio Il Responsabile di Reparfo Microbiologico
Il responsabile di Repartq Chimico-Fisico (Dolt.ssa nella Anselmo)
(Dolt.ssa Stefgnia‘Borrelli) Ordine Nazionale dgi i Albo Professionale
el mp.
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Fine del Rapporto di prova
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